СООБЩЕНИЕ от 19.06.2025 № СЗ-1971

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на Выполнение работ: Модернизация теплового пункта и водомерного узла  в корпусе № 2.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на Выполнение работ: Модернизация теплового пункта и водомерного узла  в корпусе № 2,в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости Выполнения работ: Модернизация теплового пункта и водомерного узла  в корпусе № 2, в соответствии с требованиями к работам, сведениями о месте и сроках проведения работ, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения) .
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 26 июня 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А.Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 19.06.2025 № СЗ-1971
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: Выполнение работ: Модернизация теплового пункта и водомерного узла  в корпусе № 2.

2. Место и условия выполнения работ: 2.1  Демонтаж существующего теплового пункта с монтажом и пуско-наладкой нового по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25 Литера А2.

2.2 При производстве работ Исполнитель соблюдает порядок пребывания на объекте, установленный Заказчиком, а также правила и требования по противопожарной безопасности, технике безопасности и охране труда. Несет риски случайной гибели и случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества. Соблюдает сохранность имущества Заказчика от гибели и порчи при производстве работ,  в том числе существующих инженерных систем и коммуникаций, а в случае их повреждения восстанавливает за свой счет, в установленные Заказчиком сроки

3. Срок выполнения работ: до 01.10.2025г

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 
 Тепловой пункт должен обеспечивать поддержание температуры не ниже +20ºС  в помещениях 9-ти этажного здания общей площадью 6359,3 м2, а также качественное и количественное регулирование системы отопления в соответствии с рабочей документацией (выдаётся по заключению договора). : Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 1 комплект.

Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с Приложением № 1 кТЗ и Приложением № 2 к ТЗ.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы 

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Пуско-наладочные работы проводить на территории Заказчика силами Исполнителя квалифицированными специалистами в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний».

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:
 выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 


Основные работы по монтажу должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Монтаж инженерных коммуникаций», СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты).


Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве)

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантия качества поставляемого оборудования и выполненных работ – 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков оборудования и работ в течение срока гарантии производится Исполнителем за свой счёт с выездом представителей Исполнителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов

10. Требования к упаковке: Должна обеспечивать сохранность поставляемого оборудования от климатических и механических воздействий.
11. Прочие дополнительные требования: нет.
Приложения:

1 Приложение №1 к ТЗ Ведомость объемов работ № 1 ТП

2 Приложение №2 к ТЗ Ведомость объемов работ № 2 ВК

3.Приложение №3 к ТЗ Схема теплового пункта

4 Приложение №4 к ТЗ Схема водомерного узла
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 1

	смета ТП

	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж. Тепловой пункт

	1
	Демонтаж вентилей, задвижек, кранов диаметром до 100 мм
	1 шт.
	12
	 

	2
	Демонтаж манометров
	1 компл.
	2
	 

	3
	Демонтаж трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	 

	4
	Демонтаж трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	5
	Демонтаж трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	Раздел 2. Тепловой пункт

	6
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	10
	 

	7
	Кран шаровой фланцевый стальной с ручкой PN16 DN80, GROSS
	шт
	1
	 

	8
	Клапан ручной балансировочный фланцевый PN16 DN80 c измерительными ниппелями
	шт.
	2
	 

	9
	Затвор поворотный дисковый PN16 DN80, корпус чугун, диск хром.чугун, с ручкой, жаростойкий ЭПДМ
	шт.
	7
	 

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм
	1 шт.
	12
	 

	11
	Кран шаровой фланцевый стальной с ручкой PN16 DN50, GROSS
	шт.
	1
	 

	12
	Кран шаровой фланцевый стальной с ручкой PN16 DN15, GROSS
	шт.
	1
	 

	13
	Кран шаровой резьбовой из нерж.стали с ручкой PN40 DN25, GROSS
	шт.
	2
	 

	14
	Кран шаровой резьбовой из нерж.стали с ручкой PN40 DN15, GROSS
	шт.
	2
	 

	15
	Клапан ручной балансировочный фланцевый PN16 DN50 c измерительными ниппелями
	шт.
	1
	 

	16
	Клапан ручной балансировочный резьбовой PN25 DN15 (1/2") c измерительными ниппелями
	шт.
	1
	 

	17
	Клапан обратный пружинный тарельчатый PN40 DN80, нерж.сталь, тип 812
	шт.
	2
	 

	18
	Клапан регулирующий фланцевый PN25 DN32, VFM-2R, Ридан
	шт.
	2
	 

	19
	Установка фильтров диаметром 80 мм
	10 фильтров
	0,6
	 

	20
	Фильтр сетчатый фланцевый, чугун PN16 DN80 со сливным краном, GROSS
	шт.
	6
	 

	21
	Привод электрический 3-поз., 1000Н, ARV-1000R-220, Ридан
	шт.
	2
	 

	22
	Адаптер для клапанов VFM-2R DN15-50 с ARV(E)-1000R, Ридан
	шт.
	4
	 

	23
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг
	1 шт.
	2
	 

	24
	Насос циркуляционный PN6, GHNDbasic II 80-70 F, IPM Pumps
	шт.
	4
	 

	25
	Установка манометров
	1 компл.
	25
	 

	26
	Манометр виброзащищенный ∅15/100, 0-16бар "Манометр"
	шт.
	11
	 

	27
	Манометр виброзащищенный ∅15/150, 0-16бар, "Манометр"
	шт.
	9
	 

	28
	Манометр виброзащищенный ∅15/200, 0-16бар, "Манометр"
	шт.
	5
	 

	29
	Установка закладных деталей весом до 4 кг прим
	1 т
	0,01225
	 

	30
	Отборное устройство (закладная конструкция) ЗК14-2-1-2009 11б18бк Р (КТН 1,6)
	шт.
	27
	 

	31
	Отборное устройство (закладная конструкция) ЗК14-2-1-2009 11б18бк Р (КТН 1,6)
	шт.
	8
	 

	32
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,58
	 

	33
	Бобышка (для отб. устройства давления), №5 БП-ТМ-30-G1/2
	шт.
	35
	 

	34
	Бобышка (для термометра и датчика) №3 БП-БТ-55-G1/2
	шт.
	23
	 

	35
	Установка термометров
	1 компл.
	19
	 

	36
	Термометр биметаллический с защитной гильзой, Dкорп.=100мм
	шт.
	11
	 

	37
	Термометр биметаллический с защитной гильзой, Dкорп.=150мм
	шт.
	7
	 

	38
	Термометр биметаллический с защитной гильзой, Dкорп.=200мм
	шт.
	1
	 

	39
	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу
	1 шт.
	1
	 

	40
	Контроллер ECL-3R A368
	шт.
	1
	 

	41
	Блок питания для контроллера ECL-3R A368
	шт.
	1
	 

	42
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	6
	 

	43
	Термопреобразователь сопротивления наружного воздуха, Pt1000, -50...+950/С, MBT 3380R, Элита-Центр
	шт.
	2
	 

	44
	Термопреобразователь сопротивления Pt1000 -50...+2000/С, для погр.части 100 мм, G1/2. MBT 5250R,
 Элита-Центр
	шт.
	4
	 

	45
	Гильза для датчика температуры, длина 100мм, вн.резьба G1/2, нерж. сталь Элита-Центр
	шт.
	4
	 

	46
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,42
	 

	47
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	48
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	49
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм прим
	м
	1
	 

	50
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм прим
	м
	1
	 

	51
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,8 мм прим
	м
	10
	 

	52
	Переход стальной концентрический К-89х3.0-57х3.0
	шт.
	6
	 

	53
	Переход стальной концентрический К-89х3.0-45х2.5

	шт.
	2
	 

	54
	Переход стальной концентрический К-57х3.0-38х2.0
	шт.
	4
	 

	55
	Переход стальной концентрический К-45х2.5-38х2.0
	шт.
	2
	 

	56
	Переход стальной концентрический К-1-33.7х2.5-21.3х2.5
	шт.
	2
	 

	57
	Отвод стальной крутоизогнутый 90-89х3
	шт.
	30
	 

	58
	Отвод стальной крутоизогнутый 90-57х3
	шт.
	10
	 

	59
	Отвод стальной крутоизогнутый 90-21.3х2.5
	шт.
	8
	 

	60
	Тройник стальной равнопроходной 89х3
	шт.
	8
	 

	61
	Тройник стальной переходной 89х3-57х3
	шт.
	2
	 

	62
	Фланец стальной плоский 1-80-16
	шт.
	60
	 

	63
	Фланец стальной плоский 1-50-16
	шт.
	4
	 

	64
	Фланец стальной плоский 1-32-16
	шт.
	4
	 

	65
	Фланец стальной плоский 1-15-16
	шт.
	4
	 

	66
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	2
	 

	67
	Тепловая изоляция рулонная техническая d=19 мм, с алюминиевым покрытием Energocell
	м2
	12
	 

	68
	Тепловая изоляция рулонная техническая d=13 мм, с алюминиевым покрытием Energocell
	м2
	8
	 

	69
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	71
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм
	шт.
	1
	 

	72
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм
	шт.
	4
	 

	73
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм
	шт.
	10
	 

	74
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм
	шт.
	22
	 

	75
	Шпильки М10 для крепления трубопроводов оцинкованные
	м
	12
	 

	76
	Шпильки М8 для крепления трубопроводов оцинкованные
	м
	8
	 

	77
	Изготовление металлических конструкций прим
	1 т стальных конструкций пролетного строения
	0,43687
	 

	78
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс
	т
	0,07595
	 

	79
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,0806
	 

	80
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм
	м
	6,184
	 

	81
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х8 мм
	т
	0,2233
	 

	82
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1476
	 

	83
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1476
	 

	84
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,4
	 

	85
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	1 врезка
	8
	 

	86
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 2

	ВК

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж. Хозяйственно-противопожарный водопровод В1

	1
	Снятие водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0,01
	 

	2
	Демонтаж вентилей диаметром до 25 мм
	1 шт.
	9
	 

	3
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,21
	 

	4
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,01
	 

	Раздел 2. Хозяйственно-противопожарный водопровод В1

	5
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1
	 

	6
	Счетчик воды ДЕКАСТ ВСКМ-20 72-20-243
	шт
	1
	 

	7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	10
	 

	8
	Задвижка клиновая с обрезиненным клином DN100 PN10/16, фланцевая, GGG50 с электроприводом ГЗ-Электропривод 3х380В Abra
	 
	1
	 

	9
	ЗАДВИЖКА ЧУГУН 30Ч39Р SLG11 МЗВ ОБРЕЗИНЕННЫЙ КЛИН EPDM ДУ 100 РУ10/16 ТМАКС=150C ФЛ ЛМЗ
	шт
	6
	 

	10
	ЗАДВИЖКА ЧУГУН 30Ч39Р SLG11 МЗВ ОБРЕЗИНЕННЫЙ КЛИН EPDM ДУ 50 РУ10/16 ТМАКС=150C ФЛ ЛМЗ
	шт
	2
	 

	11
	Фильтр магнитный фланцевый DN50 PN10 ФМФ-50
	шт
	1
	 

	12
	Клапан обратный фланцевый  DN100 PN10, AVK
	шт
	1
	 

	13
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	1
	 

	14
	Манометр виброзащищенный, класс 1, ∅15/100, 0-16бар
	шт
	1
	 

	15
	Кран трехходовой для манометра латунный ∅15, 11Б18бк
	шт
	1
	 

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм
	1 шт.
	2
	 

	17
	Кран шаровой латунный полнопроходной ∅25, VALTEC
	шт
	1
	 

	18
	Кран шаровой PP 63
	шт
	1
	 

	19
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	 

	20
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01
	 

	21
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,005
	 

	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,01
	 

	23
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,005
	 

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм прим
	100 м трубопровода
	0,005
	 

	25
	Труба напорная из полипропилена PN10 63
	м
	0,5
	 

	26
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	 

	27
	Фланец стальной плоский 1-100-10
	шт
	15
	 

	28
	Фланец стальной плоский 1-50-10
	шт
	4
	 

	29
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 110
	шт
	2
	 

	30
	Муфта комбинированная РР (внутренняя резьба) 63х2"
	шт
	1
	 

	31
	Сгон стальной диаметром 2"
	шт
	1
	 

	32
	Переход стальной концентрический К-57х3.0-25х1.6
	шт
	2
	 

	33
	Отвод стальной крутоизогнутый 90-108х4
	шт
	6
	 

	34
	Отвод стальной крутоизогнутый 90-57х3
	шт
	1
	 

	35
	Тройник стальной равнопроходной 108х4
	шт
	3
	 

	36
	Тройник стальной переходной 108х4-57х3
	шт
	2
	 

	37
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм
	шт.
	2
	 

	38
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм
	шт.
	2
	 

	39
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм
	шт.
	15
	 

	40
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0745
	 

	41
	Эмаль ХВ-110 белая, серая
	т
	0,0014155
	 

	42
	Шпильки М10 для крепления трубопроводов оцинкованные
	м
	8
	 

	43
	Шпильки М8 для крепления трубопроводов оцинкованные
	м
	2
	 

	44
	Изготовление металлических конструкций прим
	1 т стальных конструкций пролетного строения
	0,05632
	 

	45
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс
	т
	0,0062
	 

	46
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,02062
	 

	47
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм
	м
	29,5
	 

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0181
	 

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0181
	 

	50
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,19
	 

	51
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,2
	 

	52
	Тепловая изоляция рулонная техническая d=13 мм, с алюминиевым покрытием Energocell
	м2
	12
	 

	53
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм
	1 врезка
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	


Приложение №3 к ТЗ
Схема теплового пункта
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Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 19.06.2025 № СЗ-1971
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 19.06.2025                          № СЗ-1971 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
� Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики.


� Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие)
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